
Bilag 1

Leverandørerklæring for elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase til og med 75 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Undertegnede erklærer hermed, at de(n) nævnte anlægstype(r):
· Skriv specifik type 

· Skriv specifik type 

· Skriv specifik type 

overholder retningslinjer for elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase til og med 75 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere.

Leverandørerklæringen skal suppleres med følgende bilag:

· Leverandørspecifik dokumentation for mærkestrøm pr. fase

· CE-overensstemmelseserklæring
· Testrapport bilag 2 

Alternativt til testrapport bilag 2 kan dokumentation jf. VDE-AR-N 4105 bilag F3, bilag F4, bilag G2 og bilag G3 anvendes. 

· VDE-AR-N 4105 bilag F3: Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

· VDE-AR-N 4105 bilag F4: Prüfbericht zum NA-Schutz

· VDE-AR-N 4105 bilag G2: Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten

· VDE-AR-N 4105 bilag G3: Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

	
	
	
	
	

	Dato
	
	Firma
	
	Leverandørens underskrift


· Læs og slet vejledning inden fremsendelse af bilag
Vejledning til udfyldelse og indhold i leverandørerklæringen
Leverandøren af elproducerende anlæg er ansvarlig for, at leverede anlæg overholder kravene i retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere.

Hvis anlægstypen ikke er registreret på Energinet.dk's positivliste, så skal leverandørerklæringen (og de relevante bilag) sendes til gennemgang hos Energinet.dk på tilslutning og nettoafregning - erhverv, teknik@energnet.dk. Hvis anlægget overholder kravene, så tilføjes anlægstypen på positivliste (Solcelleanlæg). 

Fremgangsmåde:

1. Leverandøren skal i nærværende leverandørerklæring erklære, at kravene i retningslinjerne er overholdt. 

2. Leverandørerklæringen skal suppleres med følgende bilag:
· Leverandørspecifik dokumentation for mærkestrøm pr. fase

· CE-overensstemmelseserklæring
· Testrapport bilag 2 

Alternativt til testrapport bilag 2 kan dokumentation jf. VDE-AR-N 4105 bilag F3, bilag F4, bilag G2 og bilag G3 anvendes. 

· VDE-AR-N 4105 bilag F3: Prüfbericht für Erzeugungseinheiten

· VDE-AR-N 4105 bilag F4: Prüfbericht zum NA-Schutz

· VDE-AR-N 4105 bilag G2: Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten

· VDE-AR-N 4105 bilag G3: Konformitätsnachweis für den Netz- und Anlagenschutz

3. Leverandørerklæringen (inkl. bilag) skal sendes elektronisk til Energinet.dk på Tilslutning og nettoafregning - erhverv, teknik@energinet.dk før salg i Danmark eller før installation af det elproducerende anlæg. 
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